QUALIDADE MICROBIO!.OGICA DA AGUA DE CONSUMO EM UNIDADES DE
SAUDE DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO — RONDONIA - BRASIL

Jessica Silva Felix Bastos': Helen Queite Guterres Barros Gazola®.

! Mestranda do Programa de Pés Graduagao em Ciéncias Ambientais, Universidade
Federal de Rondbnia, Porto Velho, RO . (jessicafelixbio@gmail.com)
2 Mestra em Biologia Experimental, docente na Universidade Sao Lucas, Porto
Velho, RO.

Recebido em: 02/10/2017 — Aprovado em: 21/11/2017 — Publicado em: 05/12/2017
DOI: 10.18677/EnciBio_2017B112

RESUMO

A 4gua € primordial para a sobrevivéncia de todos os seres vivos, entretanto esta
pode funcionar como veiculo de transmissdo de microrganismos patogénicos,
ocasionando problemas para a saude publica. O objetivo desse estudo foi avaliar a
qualidade microbiol6gica da agua de quatro Unidades Publicas de Saude da cidade
de Porto Velho-RO. As coletas foram realizadas semanalmente nos meses de margo
e abril de 2014, totalizando sessenta e quatro amostras, divididas entre torneiras e
bebedouros. Para as andlises foram utilizados os métodos Aquatest coli, e
Membrana filtrante com o meio Chromacult, € meios seletivos para identificacao de
outros patégenos. Os resultados nos mostram que, 39% das amostras da torneira e,
46,8% das amostras do bebedouro apresentaram contaminagdo por coliformes
fecais. Em meio seletivo, 75% do total das amostras apresentaram colénias de
Escherichia coli. Em suma, a agua consumida nessas Unidades ndo esta no padrao
de potabilidade estabelecida pela Portaria n® 2914/2011.
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MICROBIOLOGICAL QUALITY OF WATER CONSUMPTION IN HEALTH UNITS
OF THE MUNICIPALITY OF PORTO VELHO - RONDONIA — BRAZIL

ABSTRACT

Water is essential for the survival of all living beings, but it can act as a vehicle for the
transmission of pathogenic microorganisms, causing problems for public health. The
objective of this study was to evaluate the microbiological quality of water from four
Public Health Units of the city of Porto Velho-RO. The sample collections were
carried out weekly in the months of March and April 2014, totaling sixty-four samples,
divided between taps and drinking troughs. The methods use for analisys were
Aquatest coli, Membrane filter with the Chromacult medium and selective means for
identification of other pathogens. The results show that 39% of the taps samples and
46.8% of the drinker samples showed fecal coliform contamination. In selective
medium, 75% of the total samples had Escherichia coli colonies. In short, the water
consumed in these Units is not in the standard of potability established by Ordinance
No. 2914/2011.
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INTRODUCAO

Essencial para a sobrevivéncia de todos os seres vivos, a agua exerce
fungbes fisiologicas no organismo dos animais, e atua como solvente universal
capaz de dispersar diversas substancias (MAGALHAES et al., 2014). O Consumo de
agua de qualidade, e em quantidade adequada as manutencdes vitais esta
intimamente ligado a saude da populacdo, prevenindo diversas doencas
(VOLKWEIS et al., 2015).

Em decorréncia a problemas relacionados com a falta de saneamento no
meio urbano, inUmeras pessoas adquirem doencas, e outras tantas morrem, em
consequéncia principalmente ao consumo de agua contaminada, ou ao manejo
inadequado dos esgotos sanitarios (GOIS et al., 2013). O consumo de agua
contaminada por microrganismos esta ligado, direta e indiretamente, ao grande
nuamero de mortes infantis em paises em desenvolvimento (AUGUSTO et al., 2012).

A agua para consumo humano € definida como toda agua que pode ser
utilizada na ingestao conforme a portaria n® 2.914 (BRASIL, 2011) do Ministério da
Saude, que estabelece normas de qualidade da agua para consumo humano. No
capitulo IV desta norma consta que: a agua potavel destinada ao consumo humano,
precisa atender aos padrdes de potabilidade, incluindo parametros microbiol6gicos,
fisicos, quimicos e radioativos, ndo oferecendo riscos a saude.

A agua considerada potavel ndo deve conter microrganismos patogénicos e
deve estar livre de bactérias do grupo coliforme, que sao bactérias indicadoras de
contaminacao fecal (encontradas nas fezes de animais de sangue quente), sendo a
principal representante desse grupo a bactéria Escherichia coli (FUNASA, 2013). As
bactérias do grupo Coliformes Totais sdo Gram negativas, pertencentes da familia
Enterobactereacea, fermentadoras de lactose, com producédo de gas, em 24 a 28h a
35°C (NEVES et al.,, 2016).No Brasil 81,1% dos municipios, urbanos e rurais,
possuem sistema de distribuicdo de tratamento de agua, sendo os mais
contemplados os municipios das regides sul e sudeste, em contrapartida 40% dos
municipios da regido norte ndo possuem sistemas de tratamento de agua
(INSTITUTO TRATA BRASIL, 2013). Um exemplo disso € o municipio de Porto
Velho, com aproximadamente 484. 992 habitantes em sua area urbana carece em
infraestrutura de saneamento basico, em 2010 o Ministério das Cidades relatou que
a capital de Rondénia apresentava uma das menores coberturas de abastecimento
de agua tratada do pais, apenas 32,7% da populagao total (SNSA, 2012).

Em Rondénia a Companhia de Aguas e Esgotos de Rondénia (CAERD), é a
responsavel por fornecer agua para o Estado, e infraestrutura de saneamento
basico. A Companhia possui duas estacdes de tratamento de agua o ETA l e 0 ETA
I, juntas as estacoes fazem a captacao da agua bruta até a distribuicao nas cidades.
O controle de qualidade de agua é realizado pelo Laboratério Central de Controle e
Qualidade da Companhia de Agua e Esgotos de Rond6nia. Em média sao feitas 113
analises bacteriolégicas e 500 fisico- quimicas mensais para garantir a potabilidade
que exige a portaria n®2. 914/2011 MS (CAERD, 1998).

Segundo Vieira (2013) o monitoramento da qualidade da agua para consumo
humano, comum para todos os paises, é feito através de amostragem realizada
regularmente com os valores paramétricos estipulados nas normas de qualidade.
Entretanto verifica-se que esta metodologia de controle de qualidade ao produto
final, apresenta inumeras limitagcées sérias, uma vez que esse monitoramento muitas
vezes € lento e complexo. Nos mecanismos de distribuicio de agua potavel a
populacdo, a qualidade desta pode sofrer diversas mudancgas alterando a qualidade
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da agua que saiu da estacao de tratamento até o momento em que a mesma chega
a torneira do usuario, que pode ocorrer devido a variagdes biolégicas ou por uma
perda na integridade do sistema (FREITAS et al., 2001). Testes para verificar a
potabilidade da agua desempenham um papel importante para assegurar o
funcionamento eficaz do abastecimento de agua, certificar que a agua é potavel,
investigar surtos de doencas e estabelecer medidas preventivas (BAIN et al., 2012).

O presente trabalho realizou analises microbiolégicas em quatro Unidades
Basicas de Saude (UBS) em pontos diferentes da cidade de Porto Velho- RO, com o
objetivo de avaliar a qualidade da agua de consumo, determinar a presenca ou
auséncia de espécies bacterianas na agua através de isolamento em meio.

MATERIAL E METODOS

Foram analisadas agua de quatro Unidades Publicas de Salude nomeadas de
acordo com sua localizacdo: Unidade 1-Zona Leste; Unidade 2-Zona Sul; Unidade 3-
Zona Norte e Unidade 4-Zona Centro. As amostras foram coletadas semanalmente
nos meses de margo e abril de 2014, totalizando oito visitas em cada Unidade. Em
cada visita, eram coletadas, uma amostra da torneira do Pogo/Caerd, e uma do
bebedouro de uso comum, para realizagdo das analises.

As torneiras dos bebedouros foram limpas com alcool 70%, permanecendo
abertas por aproximadamente dois minutos para entdo ser realizada a coleta da
agua. Foram coletados 200 mL de agua em recipiente estéril, contendo 0,2 mL de
uma solucdo 10% de tiossulfato de sédio. As amostras foram armazenadas
imediatamente em isopor sobre refrigeracdo e levadas ao laboratério de
Microbiologia da Faculdade Sao Lucas, RO, sendo entdo processadas as analises
microbioldgicas. O tempo decorrido entre a coleta das amostras e o inicio do exame
bacteriolégico foi em média, de duas horas, ndo se ultrapassando o limite de
armazenamento das mesmas, que é de 24 horas (APHA, 1998).

Para a realizagdo das anadlises foram utilizados dois métodos propostos por
APHA (1998), o método do Kit Aquatest coli, o qual permite uma boa avaliacdo das
amostras, com resultado eficiente e rapido, e o0 método da membrana filtrante que
permite identificar colénias bacterianas. Para os testes com o Kit Aquatest coli, foram
coletadas 100 mL de agua em frasco estéril. No laboratério de microbiologia
adicionou-se um frasconete do substrato cromogénico (Aquatest coli), e as garrafas
foram agitadas suavemente. Para o teste quantitativo, transferiu-se aliquotas iguais
de 20 mL para cinco tubos estéreis e incubadas a 35°C por 24 horas, seguindo
recomendacdes do protocolo. As amostras coliformes positivas sdo detectadas
visualmente por desenvolvimento de cor amarela no meio de cultura, sendo a
presenca de Escherichia coli detectada pela observacdo de fluorescéncia azul
submetida a exposicao de luz UV.

Para realizagao da técnica da membrana foram filtradas 100 ml de amostras
de agua por cada coleta, utilizando uma bomba a vacuo, equipamento de filtracdo
com porta-filtro, membrana de 0,47mm com 0,45um de porosidade. Apés a filtragcao
a membrana foi transferida para a placa de petri contendo o0 meio Chromacult, um
meio que permite a detecgao e identificagdo de coliforme termotolerantes, coliformes
totais e Salmonella sp. )

Para isolamento em cultivo e identificacao fenotipica, utilizou-se o meio Agar
MacConkey, seletivo para isolar bacilos Gram negativos, e em especial
enterobactérias. Ele diferencia as bactérias fermentadoras de lactose (E.coll,
Klebsiela spp, Grupo Entorobacter spp) das bactérias ndo fermentadoras de lactose
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(Salmonella ssp, Shigella spp). Para isolar as bactérias Salmonella e Shigella, foi
utilizado o meio Agar Hektoen Entérico, e 0 meio XLD Agar que sdo recomendados
pelos fabricantes para identificacdo especifica das mesmas. Utilizou-se o0s
parametros estabelecidos pela Portaria n°2. 914/2011 MS para a analise dos
resultados.

RESULTADOS E DISCUSSAO
Utilizando o método do kit Aquatest coli foi possivel constatar que 85,93%
(55/64) amostras apresentaram resultados positivos para coliformes totais sendo
46,87% (30/64) de bebedouros (figura 1).
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FIGURA 1. Resultado das amostras que apresentaram contaminacao por coliformes
totais.

Nas andlises realizadas nesse estudo, foi possivel detectar um numero
elevado de amostras contaminadas por microrganismos patogénicos, inclusive em
agua de bebedouros das Unidades de Saude. Em uma analise microbiolégica
realizada com agua de bebedouros de escolas publicas em Belém do Brejo do Cruz,
de um total de doze amostras, nove apresentaram resultado positivo para coliformes
totais, e quatro apresentaram presenca de Escherichia coli, sendo trés provenientes
de bebedouros, os resultados desse estudo mostraram que o sistema de
armazenamento da agua estava ineficiente para manter a integridade da agua
potavel (SANTANA et al., 2015).

Os coliformes totais sdo grupos de bactérias Gram-negativas que podem ser
encontrados no meio ambiente, em agua com elevados teores de material orgéanico,
solo e vegetacao organica e estdo altamente presentes nas fezes (TRABULSI;
ALTERTHUM, 2005). Os coliformes termotolerantes estdo associados a inumeras
patologias cujos agentes etioldgicos sdo causadores de infeccdes intestinais, além
de estarem envolvidos direta ou indiretamente em outras doengas, como meningites,
intoxicacoes alimentares, infeccdes urinarias e pneumonias (YAMAGUCHI et al.,
2013).

Quanto a presenca de coliformes fecais, no presente estudo, 47% (30/64) das
amostras dos bebedouros e 33% (21/64) das torneiras, apresentaram fluorescéncia
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quando em exposicao a luz ultravioleta, confirmando a presenca de E. coli, conforme
o protocolo da Aquatest coli-ONPG. Um estudo realizado por Sanches et al. (2015)
analisou amostras de agua provenientes de bebedouros e torneiras de oito escolas
de ensino infantil, e constatou-se que 68,75% das amostras de bebedouros
apresentaram Escherichia coli, ndo estando em conformidade com as normas da
portaria n°2. 914/2011.

Para realizagcdo das andlises quantitativas do presente trabalho, foram
seguidos os procedimentos técnicos do kit, considerando a tabela do Numero Mais
Provavel (NMP) que consideram as contagens de coliformes <1,0/ 100 mL de
amostras como aceitaveis para o consumo humano, portanto o crescimento na
prova de presenga/auséncia em pelo menos um tubo da prova quantitativa
caracteriza a amostra como impropria. Observou-se a prevaléncia de contaminacao
nas torneiras, de 32 amostras (100%), 16 (50%) tiveram resultado positivo para
E.coli, o resultado dos bebedouros é ainda mais preocupante, considerando o
mesmo total de amostras, 21 (65,62%) acusaram contaminagdao por coliformes
fecais, revelando agua nao potavel, segundo a legislacao vigente (Tabela 1).

TABELA 1- Resultado da Ultima Coleta da Andlise Quantitativa através do kit
Aquatest Coli. Numero Mais Provavel (NMP) <1,0/ 100ml de
amostra considerada como prépria para o consumo. T — Torneira,
B — Bebedouro, C- Coliformes.

Numero de
Unidades de Amostras coliformes/100ml
Saude
C. Totais C. Fecais
T >8,0 <1,1
1
B >8,0 1,1
T >8,0 1,1
2
B >8,0 <11
T >8,0 8,0
3
B >8,0 2,6
T >8,0 2,6
4 B >8,0 1,1
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Um estudo realizado em 36 diferentes instituicdes de ensino no municipio de
Teixeira de Freitas na Bahia analisou 80 amostras de agua de cozinha, submetidas
a pesquisa de coliformes pela técnica do Niamero Mais Provavel (NMP), do total de
amostras analisadas, cinco tiveram resultados positivos para coliformes totais e oito
amostras apresentaram coliformes termotolerantes, nove instituicbes apresentaram-
se em desacordo com as normas de potabilidade, de acordo com os autores do
trabalho a contaminacao pode ser causada na captacéao da agua do sistema publico,
como também pode estar associada a ma condicao de higiene da tubulacdo e das
caixas d’aguas (ROCHA et al., 2011). Por outro lado, um estudo realizado na
Universidade Estadual de Londrina, avaliou o perfil bacterioldégico, de 19 amostras
de agua de bebedouros utilizando um método qualitativo e quantitativo,
determinando o nimero mais provavel de coliformes totais e E. coli, € constataram
que todas as amostras foram negativas para coliformes totais e E. coli (SECO et al.,
2012).

No isolamento em meio seletivo, foi possivel constatar que do total de
amostras analisadas, 4,6% (3/64) apresentaram col6nias de Shiguella, 7,8% (5/64)
foram detectadas com Salmonela, 40% (25/64) Klebsiella, e prevaléncia de amostras
contaminadas com Escherichia coli 75% (48/64) (Figura 2).
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FIGURA 2 Resultado das bactérias encontradas em isolamento de
meio especificos. Em todas as Unidades houve
prevaléncia de Escherichia coli e Klebisiela, sendo as
espécies Shigella sp e Salmonella sp em menor
quantidade.

De acordo com Yamaguchi et al. (2013) a contaminacdo da agua pode
ocorrer no ponto de origem, durante a distribuicdo e, principalmente, nos
reservatérios particulares, tanto de empresas ou domicilios. Segundo a FUNSAU
(2012), a limpeza dos bebedouros deve ser realizada diariamente com agua e
sabdo, e apds secar deve ser feita a desinfeccdo com alcool 70%; esse
procedimento deve ser feito antes e depois do horario de pico, da utilizacdo do
bebedouro, para que se mantenha a integridade da agua potavel.
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Silva et al. (2016) ao realizarem um estudo para qualificacdo de
microrganismos presentes nos bocais de 12 bebedouros usados para consumo de
agua de uma Instituicido de Ensino Superior no municipio de Anapolis, identificaram
a presenca de bactérias do género Staphylococcus e do género Enterococcus sp, 0S
autores relataram que a contaminagdo pode ser causada devido a falta de limpeza
nos bebedouros e ao local de instalagbes dos mesmos, que se encontravam muito
préximo aos banheiros.

Nas Unidades de Saude em destaque no presente estudo, foi possivel
identificar problemas semelhantes, os bebedouros ficavam préximos aos banheiros,
podendo facilitar a contaminagédo. Constatou-se também que aparentemente nao era
realizada assepsia de forma correta, tanto a parte externa do bebedouro como
também a parte interna estavam sujas em todos os dias da coleta. Essa pode ser a
causa do numero elevado de amostras dos bebedouros contaminadas, uma vez que
esses apresentaram numero maior de contaminacdo por coliformes totais, em
relacdo as torneiras. Outro agravante observado foi o0 manuseio dos bebedouros por
parte dos usuarios, muitos encostavam as maos ou até mesmo a boca, na torneira
que da acesso a saida da agua, favorecendo o risco de contaminacdo dos
bebedouros prejudicando a qualidade da agua.

Com resultados que apontam alto indice de contaminacdo por
microrganismos em bebedouros Silva et al. (2017) afirmam a necessidade em
desenvolver um Procedimento Operacional Padrao (POP) com técnicas especificas
para higienizacdo de bebedouros, limpeza das caixas d’agua e verificacao periddica
da qualidade da agua, garantindo a potabilidade da agua que sera consumida em
locais publicos. Por apresentarem um grande fluxo de usuérios, os bebedouros
publicos precisam de uma limpeza rigorosa e adequada, e normas que padronizam
essa limpeza, facilita a manutencao e assepsia desses equipamentos.

O controle da qualidade da agua de abastecimento necessita de
acompanhamentos periddicos para avaliar se a mesma se encontra pura, em caso
de contaminacdo por agentes quimicos ou microrganismos, esta pode causar
doencas ao homem (BLACK, 2002). A analise de agua em hospitais e Unidades
Publicas de Saude precisa ser ainda mais rigorosa, pois o consumo de agua
contaminada por pacientes imunodepremidos tende a agravar o quadro clinico dos
mesmos, uma vez que apresentam suas defesas imunolégicas enfraquecidas e sao
facilmente contaminados por virus, fungos e bactérias. A imunidade do hospedeiro
acaba por induzir a patogenicidade dos microrganismos quanto a producao de
toxinas, microrganismos se tornam altamente patogénicos ao colonizarem um
hospedeiro debilitado (YAMAGUCHI et al., 2013).

CONCLUSOES

Dos resultados obtidos com esse trabalho, conclui-se que a agua consumida
nas Unidades de Saude analisada ndo esta de acordo com a legislacédo vigente do
pais, ja que 50% das amostras das torneiras e, 65,62% das amostras dos
bebedouros, apresentaram contaminagdo por Escherichia coli, um potencial
indicador de contaminacgao fecal.

A contaminacao pode estar tanto ligada, ao sistema de encanacao, que leva a
agua da caixa d’agua até o bebedouro, como também estar relacionada com
questbes de falta de higiene, por parte dos usuérios, ou por falta de limpeza
adequada e periddica. Em suma, é necessario que o 6rgao responsavel se
encarregue de tomar as possiveis providéncias cabiveis a esse tipo de situagao.
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